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w Pruszezu Gdanskim Pruszez Gdanskr. dnia 10.04.2024 1.
(za dowodem doreczenia)

HK.9022.5.136.2024 . PCh.1

OCENA O JAK0$C1 WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LLUDZI
od 10.04.2024 r.

Na podstawie art. 4 pkt | Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. 22024 r.. poz. 416), art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopaltrzeniu
w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.). § 22 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
tudzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdafiskim
na podstawie wynikow badan laboratoryjnych probek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej
na zlecenie: Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wodg w m. Kozia Géra. gm. Przywidz, zaopatrujacego w wode miejscowosci: Pomlewo, Kozia
Géra, Szklana Géra, Huta Gérna, Katarynki, tj :

® probka nr 05833/01/8/24 z dnia 02.04.2024 r. - sprawozdanie z badati nr 08144/ZL/24 z dnia
05.04.2024 r_ (data wptywu: 09.04.2024 r.) - Ujecie wody - SUW Kozia Gora;

e probka nr 05834/01/8/24 7z dnia 02.04.2024r. - sprawozdanie z badan nr 08145/ZL/24 z dnia
05.04.2024 r. (data wptywu: 09.04.2024 r.) - Kozia Gora, ul. Stonecznikowa 11, kuchnia, kran:

» probka nr 05835/01/S°24 z dnia 02.04.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 08146/ZL/24 z dnia
05.04.2024 r. (data wplywu: 09.04.2024 r.) - Pomlewo. ul. Szkolna 3 - Szkota Podstawowa;

dokonat oceny ogélnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody
w badanym zakresie
stwierdza:

I warunkowa przydatnesé wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego

zaopatrzenia w wode w m. Kozia Géra. gm. Przywidz ze wzgledu na ponadnormatywng zawartosé
manganu w wodzie.

I~

zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z 2017 r.. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspeklor Sanitarmny w Pruszezu Gdanskim w oparciu o podjgte
I przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitarnym nad jakosciq wody stwierdza. co nastepuje:
analiza probek wody. pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode w m. Kozia Gora,
gm. Przywide wykazala, ze jako$¢ wody nie spetnia wymagan okreslonych w czeéei C Tabeli 2
zalgeznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosei wody

N



przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywna
zawartos¢ manganu w wodzie, tj.:

s probka nr 0583301 S 24 2 dma 02.04.2024 ¢ - sprawozdanie z badan nr 08144/Z1.24 z dnia
05.04.2024 r. (data wplywu: 09.04.2024 r.) - Ujgcie wody - SUW Kozia Géra - ponadnormatywna
zawarto$¢ manganu: 138 ug/l + 34 (wartosc dopuszezalna: < 36 ug/'l):

o probka nr 0383401 S24 7 dnia 02.04.2024r, - sprawozdanie z badan nr 08145/ ZL:24 z dunia
05.04.2024 r. (data wplywu: 09.04.2024 r.) - Kozia Gora, ul. Stonecznikowa 11. kuchnia, kran -
ponadnormatywna zawarto$¢ manganu: 151 pg/l + 38 (wartos¢ dopuszczalna: < 50 pg/ly:

» probka nr 03833 01'S 24 7 dnia 02.04.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 08146/ZL/24 z dnia
05.04.2024 r. (data wplywu: 09.04.2024 r.} - Pomlewo, ul. Szkolna 3 - Szkola Podstawowa -
ponadnormatywna zawarto$¢ manganu: 138 pug/l + 34 (wartos¢ dopuszezalna: < 50 pg/l);

Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego oraz tudnosci.

Wg wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) - . Wytyczne dotyczace jakosci wody do picia™
- wydanie czwarte: .. mangan Wyst¢pujqey w stezeniach preekraczajgeveh 0,1 mg/l nadaje nicpozqdany
sprak napojom, a takze powoduje przebanvienia wzqdzen sanitarnych i odziez podczas prania’;
Lmangan przyv stezenin 0.2 mg/l czesto poswoduje tworzenice si¢ powloki na przewodach wodociagowyeh,
kiora moie zfuszezad sig w postaci czarnego osadu’; . wartosé zalecana, ustalona ze wzgledow
zdrowotnyvch dla manganie rowna 0.4 mg/l, jest wyZsza niz prog akceptowalnosci wynoszacy 0.1 mg/!,
L mangan nie stanowt problenus zdrowotnego w segZeniach wywolujqcveh problemy = akceptowalnosciq
wody do picia ",

Zgodnie z §26 ust. | komunikat opracowywany przez wlasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitamego jest rozpowszechniany przez wiasciwego wdjta w sposéb umozliwiajgcy
bezzwloczne zapoznante si¢ z nim konsumentow z obszaru, dla ktorego wydano komunikat.

Otrovmuja:
1. Wajt Gminy Preywidz
ul. Gdanska 7,
83-047 Przyvwide
Starosta Gdanski
ul. Waojska Polskiego 16,
83-000 Pruszez Gdanski.
Ludnosé zaopatrywana 2 ww. wodociggu - na reee Wojta Gminy Praywidz
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Pruszcz Gdanski. dnia 08.08.2024 r.
(za dowodem doreczenia)
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OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
od 08.08.2024 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt
I Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz.
410), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz §22
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow
badan probek wody wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej na zlecenie: Gminy
Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode
wm. Kozia Gora, gm. Przywidz, zaopatrujacego w wode miegjscowosci: Pomlewo, Kozia
Gora, Szklana Géra, Huta Goérna, Katarynki, tj.:

e probka nr 13704/01'S/24 z dnia 29.07.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 19834/Z1./24 z dnia
05.08.2024 r. (data wplywu: 06.08.2024 r.) - Ujecie wody - SUW Kozia Goéra;

* probka nr 13705/01/S/24 z dnia 29.07.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 19835/ZL/24 z dnia
05.08.2024 r. (data wplywu: 06.08.2024 r.) - Kozia Géra, ul. Stonecznikowa 11 - zawor
czerpalny w toalecie;

e probka nr 13707/01/S/24 2 dnia 29.07.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 19836/ZL/24 z dnia
05.08.2024 r. (data wplywu: 06.08.2024 r.) - Pomlewo, ul. Prosta 1 - budynek mieszkalny -
zawor czerpalny w kuchni;

dokonal oceny ogolnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci
wody w badanym zakresic

stwierdza:

I. przvdatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia w wodg w m. Kozia Gora, gm. Przywidz,

zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej
badaniach laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 6
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

o

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w dniu 10.04.2024 .
wydal oceng o jakoSci  wody przeznaczonej do  spozycia  przez ludzi  znak
HK.9022.5.136.2024.PCh.1 stwierdzajaca warunkowy przydatno$é wody do spozvcia przez



ludzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode w m. Kozia Gora, gm. Przywidz
ze wzgledu na ponadnormatywna zawarto$¢ manganu w wodzie w punktach zgodnosci oraz
na stacji uzdatniania wody.

W oparciu o podjgte i przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia
wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitammy w Pruszczu Gdanskim stwierdza,
€O nastgpuje:

analiza probek wody, o ktérych mowa na wstgpie pobranych z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia w wodg w m. Kozia Géra, gm. Przywidz wykazata, ze jakos¢ wody, w badanym
zakresie, speinia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2264).

Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociggowego Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania
Jjednostek samorzadu terytorialnego oraz ludnosci.
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Otrzvmuja:
I Wojt Gminy Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz
Starosta Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszez Gdanski.
Ludnos¢ zaopatrywana z ww. wodociagu - na rece Wojta Gminy Przywidz
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Pruszcz Gdanski, dnia 11.03.2024 r.
(za dowodem doreczgni__:l_)
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OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
od 11.03.2024 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitammy w  Pruszczu Gdanskim na  podstawie

art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338

ze zm.), art. 12 ust. 1 1 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r.,, poz. 2294) po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody pobranych w ramach

kontroli wewngtrznej na zlecenie: Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz, wykonanych przez

laboratorium: Centrum Badan i Dozoru sp. z 0.0. Oérodek Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych,

ul. Ledzinska 8, 43-143 Ledziny, z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ w m. Zabrsko Gérne,

gm. Przywidz, tj..

L]

probka nr 04214/01/S/24 z dnia 08.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 05403/Z1./24 z dnia
11.03.2024 r. (data wptywu: 11.03.2024 r.) - Ujecie wody, hydrofornia;

probka nr 04215/01/8/24 z dnia 08.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 05404/Z1/24 z dnia
11.03.2024 r. (data wplywu: 11.03.2024 r.) - Jodtowno, ul. Debowa 1A;

probka nr 04216/01/S/24 z dnia 08.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 05405/ZL/24 z dnia
11.03.2024 r. (data wplywu: 11.03.2024 r.) - Zabrsko Gome, ul. Na Wzgorze 2;

probka nr 04217/01/S/24 z dnia 08.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 05406/ZL/24 z dnia
11.03.2024 r. (data wptywu: 11.03.2024 r.) - Marszewska Gora, ul. Glowna 3;

probka nr 04218'01/S/24 z dnia 08.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 05407/ZL./24 z dnia
11.03.2024 r. (data wplywu: 11.03.2024 r.) - Zabrsko Gorne, ul. Na Wzgérze 31;

dokonal oceny ogdlnej pobranych prébek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody

w badanym zakresie

stwicerdza:

1. prevdatnosé wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociquu zbiorowego zaopatrzenia

w wode w . Zigbrsko Gome. gm. Przywidz,



2. zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

22017 r,, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim w dniu 05.03.2024 r. wydal
decyzjg znak HK.9022.5.95.2024.KJ.1 stwierdzajacg brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wodg w m. Zabrsko Gorne, gm. Przywidz ze wzgledu
na ponadnormatywng zawarto$¢ bakterii grupy coli w wodzie w punktach zgodnosci i w wodzie
podawanej do sieci.

W oparciu o podjete i przedstawione czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscig
wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Pruszczu Gdanskim  stwierdza,
CO nastgpuje:
analiza probek wody, o ktorych mowa na wstepie, pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wodg w m. Zabrsko Gorne, gm. Przywidz wykazala, ze jako$¢ wody w badanym zakresie, spelnia
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydatl celem poinformowania jednostek

samorzadu terytorialnego oraz ludnosci.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZY GDAT
..
S RedmCR

Zastgpea ! wego Powiatowego
Inspektora San
w Pruszezu Gdanskim
Otrzvmujsa:
1 Wajt Gminy Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszez Gdanski.
3. Ludnosé zaopatrywana z ww. wodociagu - na reee Wajta Gniny Przywidz
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INSPEKTOR SANITARNY ) o
w Pruszezu Gdanskim _
Pruszcz Gdanski, dnia 17.02.2025 r.
(za dowodem doreczenia)

HK.9022.5.36.2025.PCh.1

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszeczu Gdafskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U. z 2024 . poz. 416), art. 12
ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wynikow badan probki wody pobranej w punktach zgodnosci w
ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakos$cia wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w wode¢ w m. Gromadzin gm. Przywidz, zaopatrujacego w wode miejscowo$é¢ Gromadzin. tj.:

e probka nr 802 z dnia 19.06.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 802A/521/24 z dnia
24.06.2024 r. oraz sprawozdanie z badai nr S02N/521/24 z dnia 24.06.2024 r. (data wplywu:
24.06.2024 r.) - 83-047 Gromadzin, gm. Przywidz, ul. Zrédlana 13, budynek mieszkalny,
kurek czerpalny wody w sanitariacie;

e probka nr 1385 z dnia 05.11.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 1385A/521/24 z dnia
14.11.2024 r. wraz z zalacznikiem nr 1 z dnia 13.11.2024 r. oraz sprawozdanie z badan
nr 1385N/521/24 z dnia 14.11.2024 r. wraz z zalacznikiem nr 1 z dnia 13.11.2024 r. (data
wplywu: 14.11.2024 r.) - 83-047 Gromadzin, gm. Przywidz, ul. Zrodlana 13. budynck
mieszkalny, kurek czerpalny wody w sanitariacie;

oraz po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewngtrzne] w punktach zgodnosci na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz
przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., ul. Chwaszczyiniska 180, 81-571 Gdynia, tj.:

e probka z dnia 19.01.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 32956/24/GDY z dnia 31.01.2024 .
(data wplywu: 01.02.2024 r.) - Gromadzin, ul. Zrédlana 13 - kran w tazience;

oraz przez Centrum Badafi i Dozoru Sp. z 0.0., ul Ledzinska 8. 43-143 Ledziny, tj.:

® probka nr 17210/01'S/24 z dnia 23.09.2024 r. - sprawozdanie z badai nr 24871/ZL/24 z dnia
27.09.2024 r. (data wplywu: 30.09.2024 r.) - Gromadzin, ul. Zrédlana 13 - zawér czerpalny
w toalecie;

dokonat oceny ogélnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody
w badanym zakresie



stwierdza:
. przvdainos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociaggu w m. Gromadzin,
gm. Przywidz,
zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach

[

laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 6 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
1 przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitanym nad jakoicia wody stwierdza,
€O nastepuje:
analiza prébek wody, o ktérych mowa na wstgpie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w
wodg w m. Gromadzin, gm. Przywidz wykazala, Ze jakos¢ wody, w badanym zakresie, spehia
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego.

Otrzymuja:
7oL Wit Gininy Przywidz
L ul. Gdanska 7
8347 Przywidz

2. wa
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' [
INSPEKTOR SANITARNY 0209, s e/ |
w Pruszczu Gdanskim

Pruszez Gdanski, dnia 17.02.2024
(za dowodem doreczenia)

HK.9022.5.38.2025.PCh.1

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Powiatowy Inspektor Sanitammy w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416). art. 12
ust. 11 ust. 5 Uslawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r.. poz. 2294) po przeanalizowaniu wynikow badan probki wody pobranej w punktach
zgodnosci w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody z wodociggu zbiorowego
zaopatrzenia w wod¢ w m. Pieklo Gérne gm. Przywidz, zaopatrujacego w wod¢ miejscowosé
Pieklo Gérne oraz od dnia 22.03.2024 r. miejscowosci Trzepowo oraz Borowina (cala
miejscowosc), tj.:

o probka nr 878 z dnia 03.07.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 878A/521/24 zdnia
08.07.2024 r. oraz sprawozdanic z badan nr 878N/521/24 z dnia 08.07.2024 r. (data wplywu:
16.07.2024 r.) - 83-047 Piekto Gdéme. gm. Przywidz, ul. Szybowcowa 44, budynek
mieszkalny, kurek czerpalny wody w sanitariacie;

e probka nr 1186 z dnia 17.09.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 1186/521/24 zdnia
20.09.2024 r. (data wptywu: 20.09.2024 r.) - 83-047 Borowina, gm. Przywidz, ul. Dluga 65,
budynek mieszkalny, kurek czerpainy wody w sanitariacie;

e probka nr 1187 z dnia 17.09.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 1187/521/24 z dnia
20.09.2024 r. (data wplywu: 20.09.2024 r.) - 83-047 Pieklo Gome, gm. Przywidz,
ul. Szybowcowa 44, budynek mieszkalny, kurek czerpalny wody w kuchni;

oraz po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej
z punktow zgodnosci na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz przez J. S.
Hamilton Poland Sp. z 0.0., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tj.:

e probka z dnia 15.02.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 94974/24/GDY z dnia 29.02.2024 r.
(data wptywu: 01.03.2024 r.) - Borowina, ul. Dluga 65, budynek mieszkalny, toaleta;

oraz przez Centrum Badan i Dozoru Sp. z 0.0., ul Ledzinska 8, 43-143 Ledziny, tj.:

e probka nr 08735/01/8/24 z dnia 16.05.2024 1. - sprawozdanic z badan nr 12042/Z1L/24 z dnia
21.05.2024 r. (data wplywu: 21.05.2024 r.) - Wodociag Pieklo Gome, Borowina. ul. Dluga 65
- zawor czerpalny w lazience;

e prébka nr 11186/01/S/24 z dnia 20.06.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 15574/Z1./24 z dnia
25.06.2024 r. (data wplywu: 25.06.2024 r.) - Picklo Gdéme, ul. Szybowcowa 44 - zawor
czerpalny w garazu - budynek mieszkalny;




e probka nr 11188/01/8/24 z dnia 20.06.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 15575/ZL/24 z dnia
25.06.2024 r. (data wptywu: 25.06.2024 r.) - Borowina, ul. Dluga 65 - budynek mieszkalny -

zawor czerpalny w toalecie;

e probka nr 11189/01/S/24 z dnia 20.06.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 13576/ZL/24 z dnia
25.06.2024 r. (data wplywu: 25.06.2024 r.) - Borowina, ul. Cicha 2 - sklep spozywczy - zawor
czerpalny w toalecie;

e probka nr 11222/01/S/24 z dnia 20.06.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 15577/ZL/24 z dnia
25.06.2024 r. (data wplywu: 25.06.2024 r.) - Borowina Dluga | - Szkola Podstawowa
w Trzepowie - zawor czerpalny w toalecie dziewczat;

o probka nr 12752/01/8§/24 z dnia 12.07.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 18317/Z1./24 z dnia
18.07.2024 r. (data wplywu: 19.07.2024 r.) - Piekto Gémne, ul. Szybowcowa 44 - budynek
mieszkalny;

e probka nr 12754/01/S/24 z dnia 12.07.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 18319/Z1/24 z dnia
18.07.2024 r. (data wplywu: 19.07.2024 r.) - Borowina, ul. Cicha 2, sklep spozywczy:

* probka nr 12753/01/S/24 z dnia 12.07.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 18318/ZL/24 z dnia
18.07.2024 r. (data wptywu: 22.07.2024 r.) - Borowina, ul. Dluga 65 - budynek mieszkalny;

e probka nr 18014/01/S/24 z dnia 30.09.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 25692/Z1/24 z dnia
04.10.2024 r. (data wplywu: 07.10.2024 r.) - Pieklo Gorne - ul. Szybowcowa 44 - zawér
W garazu;

dokonatl oceny ogdlnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie
1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu w m. Pieklo Gome,

gm. Przywidz,
zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach

o

laboratoryjnych z wymaganiami okre§lonymi w zalaczniku nr 6 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitammy w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete

i przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitamym nad jakoscia wody stwierdza,
co nastepuje:
analiza probek wody, o ktérych mowa na wstepie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode w m. Pieklo Gérne, gm. Przywidz wykazala, ze jakosé¢ wody, w badanym zakresie, spelnia
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociaggowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego. LANSTWO

INYPEF TR SANITARNY
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INSPEKTOR SANITARNY T
w Pruszczu Gdanskim
Pruszcz Gdanski, dnia 17.02.2025 r.
(za dowodem doreczenia)

HK.9022.5.37.2025.PCh.1

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12
ust. T 1 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wynikéw badan probki wody pobranej w punktach zgodnosci
w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wod¢ wm. Nowa Wies Przywidzka gm. Przywidz, zaopatrujacego w wod¢ miejscowosci:
Nowa Wies Przywidzka, Majdany, Michalin, Czestocin (do 25.10.2024 r.), tj.:

e probka nr 168 z dnia 21.02.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 168A/521/24 z dnia
27.02.2024 r. oraz sprawozdanic z badan nr 168N/521/24 z dnia 27.02.2024 r. (data wplywu:
28.02.2024 r.) - 83-047 Czgstocin, gm. Przywidz, ul. Wakacyjna 65, budynek mieszkalny,
kurek czerpalny wody w garazu;

e probka nr 803 z dnia 19.06.2024 r. - sprawozdaniec z badan nr 803A/521/24 zdnia
24.06.2024 r. oraz sprawozdanie z badan nr 803N/521/24 z dnia 24.06.2024 r. (data wplywu:
24.06.2024 r.) - 83-047 Nowa Wies Przywidzka, gm. Przywidz, ul. Szkolna 4, Szkola
Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej, kurek czerpalny wody w kuchni;

® probka nr 1408 z dnia 13.11.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 1408A/521/24 zdnia
20.11.2024 r. wraz z zalacznikiem nr 1 z dnia 18.11.2024 r. oraz sprawozdanie z badan
nr 1408N/521/24 z dnia 20.11.2024 r. wraz z zalacznikiem nr 1 z dnia 18.11.2024 r. (data
wpltywu: 20.11.2024 r.) - 83-047 Czgstocin, gm. Przywidz. ul. Wakacyjna 65, budynek
mieszkalny, kurek czerpalny wody w garazu;

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan prébek wody wykonanych w ramach kontroli
wewngtrznej z punktdw zgodnosci na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz
przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., ul. Chwaszezynska 180, 81-571 Gdynia, tj.:

e probka z dnia 13.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 151912/24/GDY z dnia 29.03.2024 r.
(data wplywu: 03.04.2024 1) - Szkola Podstawowa, kran w kuchni, ul. Szkolna 4, Nowa Wies
Przywidzka;

oraz przez Centrum Badan i Dozoru Sp. z 0.0., ul Ledzinska 8, 43-143 Ledziny, tj.:

e probka nr 08736/01/5/24 z dnia 16.05.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 12043/Z1/24 z dnia
p
21.05.2024 r. (data wplywu: 21.05.2024 r.) - Wodociag Nowa Wie$ Przywidzka, Budynek
Mieszkalny, ul. Wakacyjna 635, Czgstocin - zawor ¢zerpalny w garazu;




e probka nr 17312/01'S/24 7z dnia 23.09.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 24872/71./24 z dnia
P
27.09.2024 r. (data wplywu: 30.09.2024 r.) - Budynek mieszkalny. ul. Wakacyjna 65,
Czgstocin - zawor czerpalny w garazu;

o probka nr 23589,01/S/24 z dnia 12.12.2024 r. - sprawozdanic z badan nr 34574/Z1/24 z dnia
16.12.2024 r. (data wplywu: 17.12.2024 r.) - Szkotla Podstawowa, ul. Szkolna 4 - zawér
w kuchni;

dokonal oceny ogélnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie
stwierdza:

1. przvdatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu w m. Nowa Wies
Przywidzka, gm. Przywidz,
zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach

{9

laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 6 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete

i przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza,
co nastepuje:

analiza probek wody, o ktérych mowa na wstgpie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wodg w m. Nowa Wie$ Przywidzka, gm. Przywidz wykazala, ze jakos¢ wody, w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 ., poz. 2294).

Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego.

Otrzvimuija:
{1} Wajt Gminy Przywidz
" ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz
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Pruszcz Gdanski, dnia 17.02.2025 ro

w Pruszezu Gdanskim
(za dowodem doreczenia)

HK.9022.5.40.2025.PCh.1

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszezu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. |
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Patistwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12
ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wynikéw badan probki wody pobranej w punktach
zgodnosci w ramach biezacego nadzoru sanitamego nad jakoscia wody z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia w wode w m. Stara Huta gm. Przywidz zaopatrujacego w wod¢ miejscowosci:
Stara Huta, Czarna Huta, Roztoka, Kilonowe Dolne, Klonowo Gorne, Czgstocin
(od 25.10.2024 r.) tj.:

o probka nr 801 z dnia 19.06.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 801A/521/24 zdnia
24.06.2024 r. oraz sprawozdanie z badan nr 801N/521/24 z dnia 24.06.2024 r. (data wplywu:
24.06.2024 r.) - 83-047 Klonowo Dolne, gm. Przywidz, ul. Zgody 2. budynek mieszkalny,
kurek czerpalny wody w sanitariacie;

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrznej w punktach zgodno$ci na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7. 83-047 Przywidz
przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0., ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tj.:

e probka z dnia 15.02.2024 v - sprawozdanie z badan nr 92126/24/GDY z dnia 27.02.2024 1.
(data wptywu: 28.02.2024 r.) - Klonowo Dolne, ul. Zgody 2, budynek mieszkalny, kran
w kuchni;

oraz przez Centrum Badan i Dozoru Sp. z 0.0., ul Ledziniska 8, 43-143 Ledziny:

o probka nr 14437/01/S/24 z dnia 08.08.2024 r. - sprawozdanic z badan nr 21444/Z1/24 z dnia
27.08.2024 r. (data wplywu: 27.08.2024 r.) - Klonowo Dolne. ul. Zgody 2 - budynek
mieszkalny, zawér przy budynku;

dokonatl oceny ogdlnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody
w badanym zakresie

stwierdza:
1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu w m. Stara Huta,

gm. Przywidz,

[ Ro]

zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 6 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).



UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
1 przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitamym nad jakoscia wody stwierdza,
€O nastgpuje:
analiza probek wody, o ktérych mowa na wstepie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
wwodg w m. Stara Huta, gm. Przywidz wykazala, ze jakos¢ wody, w badanym zakresie, spetnia
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego.

Otrzymujii:
{' L/ Wojt Gminy Przywidz
— ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszezu Gdanskim

Pruszcz Gdanski. dnia 17.02.2025 I.
(za dowodem doreczenia)

HK.9022.5.41.2025.PCh.1

OCENA 0 JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Powiatowy Inspektor Sanitasny w  Pruszezu  Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 . o Panistwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 . poz. 416), art. 12
ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwea 2001 I. 0 zblorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U, z 2024 . poz. 757) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
I, poz. 2294) po przeanalizowaniu wynikow badan prébki wody pobranej w punktach zgodnosci
w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakosciq wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
wwod¢ wm. Sucha Huta gm. Przywidz zaopatrujacego w wode miejscowosci: Sucha Huta,
Bliziny, Kierzkowo, Milowo, t.:

® probka nr 623 z dnia 21.05.2024 r. - sprawozdanie z badati nr 623A/521/24 z dnia
27.05.2024 r. oraz sprawozdanie z hadafi nr 623N/521/24 z dnia 27.05.2024 r. (data wplywu:
27.05.2024 r.) - 83-047 Kierzkowo, gm. Przywidz, Stacja Podnoszenia Cisnienia Wody, kurek
czerpalny wody:

0raz po przeanalizowaniu wynikéw badan probek  wody wykonanych w ramach kontrolj
wewnetrznej w punktach zgodnosci na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7. 83-047 Przywidz
przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tj.:

® prébka z dnia 22.11.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 735450/24/GDY z dnia 12.12.2024 r.
(data wplywu: 18.12.2024 1) - Stacja Podnoszenia Cisnienia Wody - Kierzkowo;

oraz przez Centrum Badan i Dozoru Sp. zo.0., ul Ledzinska 8, 43-143 Ledziny, t;..

* probka nr 04448/01/S/24 z dnia 14.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 06033/ZL/24 z dnia
19.03.2024 r. (data wplywu: 21.03.2024 r.) - Milowo, ul. Brzozowa 8, instalacja wewnetrzna -
zawor czerpalny;

* probka nr 05583/01/8/24 7z dnia 28.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 07940/ZL/24 z dnia
04.04.2024 r. (data wplywu: 05.04.2024 r.) - Kierzkowo. Stacja podnoszenia cisnienia wody;

e probka nr 05584/01/S/24 7 dnia 28.03.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 07941/Z1./24 z dnia
04.04.2024 r. (data wplywu: 05.04.2024 r.) - Milowo, ul. Brzozowa § - budynek mieszkalny;

dokonat oceny ogélnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie



stwierdza:
1. przvdainosé wodv przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu w m. Sucha Huta,

gm. Przywidz,

2. zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 6 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
i przedstawione czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza,

€O nastegpuje:

analiza probek wody, o ktorych mowa na wstepie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode w m. Sucha Huta, gm. Przywidz wykazala, ze jakos¢ wody, w badanym zakresie, speia
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociggowego Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego.

Ouzymuja:
i L WajuGminy Przywidz
i ul. Gdanska 7
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OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Powialowy Inspektor Sanitarmy w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitamej (Dz. U. z 2024 1. poz. 416), art. 12
st. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wynikéw badan prébki wody pobranej w punktach zgodnosci
w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w wode w m. Przywidz, zaopatrujacego w wod¢ miejscowosci: Przywidz, Pieklo Dolne, t].:

e probka nr 622 z dnia 21.05.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 622A/521/24 zdnia
27.05.2024 r. oraz sprawozdanie z badan nr 622N/521/24 z dnia 27.05.2024 r. (data wplywu:
27.05.2024 r.) - 83-047 Przywidz. ul. Gdanska 7, Urzad Gminy Przywidz, kurek czerpalny
wody w sanitariacie;

e probka nr 877 z dnia 03.07.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 877A/521/24 zdnia
08.07.2024 r. oraz sprawozdanie z badan nr 877N/521/24 z dnia 08.07.2024 r. (data wplywu:
16.07.2024 r.) - 83-047 Pieklo Dolne, gm. Przywidz, ul. Dolinowa, Stacja Paliw, kurek
czerpalny wody w sanitariacie na zapleczu:

® probka nr 1384 z dnia 05.11.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 1384A/521/24 z dnia
14.11.2024 r. wraz z zalacznikiem nr 1 z dnia 13.11.2024 r. oraz sprawozdanie z badan
ur 1384N/521/24 z dnia 14.11.2024 r. wraz z zalacznikiem nr 1 z dnia 13.11.2024 r. (data
wplywu: 14.11.2024 r) - 83-047 Przywidz, ul. Gdanska 7, Urzad Gminy Przywidz, kurek
czerpalny wody w sanitariacie;

oraz po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz przez Laboratorium J. S.
Hamilton Poland Sp. z 0.0., ul. Chwaszczyinska 180, 81-571 Gdynia, tj:

e probka z dnia 19.04.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 235724/24/GDY z dnia 06.05.2024 r.
(data wplywu: 06.05.2024 r.) - Pieklo Dolne, ul. Dolinowa, Stacja Paliw - toaleta dla klientow:

oraz przez Centrum Badan i Dozoru Sp. z 0.0.. ul Ledzinska 8, 43-143 Ledziny:

e probka nr 02675/01/8/24 z dnia 16.02.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 04146/ZL/24 7z dnia
26.02.2024 r. (data wptywu: 27.02.2024 r.) - Urzad Gminy. ul. Gdanska 7, toaleta damska
pierwszy poziom, zawor czerpalny;




® prébka nr 17308/01/S/24 z dnia 23.09.2024 r. - sprawozdanie z badan nr 24869/ZL/24 z dnia
27.09.2024 r. (data wplywu: 30.09.2024 r.) - Urzad Gminy, ul. Gdanska 7 - toaleta damska -
zawor czerpalny;

e probka nr 23392/01/S/24 z dnia 12.12.2024 r. - sprawozdanie z badani nr 34576/ZL/24 z dnia
16.12.2024 r. (data wplywu: 17.12.2024 r.) - Pieklo Dolne, ul. Dolinowa, Stacja Paliw - zawér
w toalecie pracownicze;j;

dokonat oceny ogdlnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie

stwierdza:
1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu w m. Przywidz,
gm. Przywidz,
zgodnos$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach

88}

laboratoryjnych z wymaganiami okre$lonymi w zalaczniku nr 6 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitammy w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
1 przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitamym nad jakoscia wody stwierdza,
CO nastgpuje:
analiza prébek wody, o ktérych mowa na wstepie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w
wodg w m. Przywidz, gm. Przywidz wykazala, ze jakos¢ wody, w badanym zakresie, spelnia
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego.
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